
Wielkość siły zamykania Szerokość skrzydła drzwi

do oporu do 850 mm

4 obroty 850-950 mm

do oporu + do 1100 mm

Regulacja samozamykacza 
GEZE TS 2000 NV / NV BC

Przed regulacją zdejmij pokrywę samozamykacza. 
Regulację wykonuj zgodnie z aktualną instrukcją modelu i wariantem montażu.

ZSUNIĘCIE POKRYWY SAMOZAMYKACZA ZAŁOŻENIE POKRYWY REGULACJA

GEZE TS 2000 NV / NV BC

1.  prędkość zamykania
2.  końcowa faza zamykania - dobicie
3.  tłumienie otwierania (tylko w TS 2000 NV BC)
5.  wielkość siły zamykania 

Płynnie działające drzwi powinny zostać zamknięte przez samozamykacz w ok. 5 sekund.

Uwaga: regulacja tłumienia otwierania dotyczy wyłącznie wariantu TS 2000 NV BC.

Opracowano na podstawie instrukcji GEZE TS 2000 NV / TS 2000 NV BC. 
Regulację wykonuj zgodnie z aktualną dokumentacją producenta.
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